
Виды выполняемых работ при плановом техническом обслуживании 

 

      № 

п/п 
Перечень услуг по сервисному обслуживанию Периодичность 

1 

Обслуживание котлов: 

- проверка электрических присоединений котла; 

- проверка функционирования автоматики котла; 

- проверка устройств автоматического регулирования; 

- проверка программного блока розжига; 

- проверка правильности показаний котловых манометров с 

посадкой на «ноль»; 

- проверка функционирования автоматики котла; 

- проверка режима работы котлов с использованием 

газоанализатора. Сравнение полученных данных (распечаток) с 

режимной картой. При необходимости настройка режима работы 

котлов в соответствии с режимной картой. 

 

1 раз в месяц 

2 

Проверка работоспособности системы автоматики регулирования 

и безопасности: 

- производится поочередное изменение каждого из 

контролируемых параметров до заданного значения срабатывания 

защиты и сигнализации; 

- проверка устройств автоматического регулирования, 

программного блока розжига. 

- обслуживание ОПС (котельной). 

- проверка сопротивления изоляции. 

 

1 раз в месяц 

3 

Проверка состава уходящих газов при работе котлов на природном 

газе: 

- контроль сжигания топлива, с измерением С02, СО, 02, NOx, 

температуры уходящих газов и тяги газоанализатором; 

- регулировка горелок при отклонении показаний отданных, 

указанных в режимных картах котлов. 

 

1 раз в месяц 

4 

Проверка системы контроля загазованности: 

- проверка сигнализаторов СО, СН4; 

- проверка срабатывания сигнализаторов загазованности 

 

1 раз в месяц 



котельной. 

5 
Визуальный наружный осмотр дымоходов котлов и проверка 

наличия тяги. 
1раз в месяц 

6 
Проверка тяги приточно-вытяжной вентиляции помещения 

котельной. 

 

1 раз в месяц 

7 

Обслуживание оборудования тепломеханической части котельной 

(внешний осмотр, проверка герметичности, устранение утечек: 

насосного оборудования, запорной арматуры, расширительных 

баков): 

- проверка мембранных расширительных сосудов и давления в них; 

- проверка смесителей на свободу хода; 

- проверка состояния фильтра-грязевика системы отопления; 

- проверка установки химводоподготовки: 

- тестирование общей жесткости воды после ХВО реагентами; 

- проверка качества котлового и сетевого контуров воды (анализы); 

- проверка срабатывания автоматики подпитки. 

1 раз в месяц 

8 

Обслуживание насосной части: 

- осмотр внешнего вида насосной части; 

- визуальная проверка стыков и соединений на наличие утечек; 

- контроль уплотнений вала в зависимости от типа насоса; 

- проверка центровки муфт насосов (при необходимости); 

- проверка затяжки всех болтов и гаек на корпусе насоса; 

- проверка отсутствия воздуха в насосах; 

- диагностика состояния подшипников. 

1 раз в месяц 

9 

Обслуживание газового оборудования 

(внешний осмотр, проверка герметичности, устранение утечек): 

- клапан электромагнитный; 

- проверка срабатывания; 

- проверка состояния газового фильтра; 

- чистка или замена (при необходимости); 

- КИП. 

1 раз в месяц 



10 

Обслуживание узла ГРУ 

- осмотр технического состояния ГРУ; 

- проверка фильтров (при необходимости чистка); 

- проверка параметров срабатывания клапанов (ПЗК, ПСК) ГРУ;  

- технического обслуживание ГРУ. 

1 раз в месяц 

11 

Техническому обслуживанию узла учета газа и системы 

телеметрии 

- проверка технического состояния узла учета газа, наличия 

поверительных пломб, отметок в паспортах о поверке приборов; 

- техническое обслуживание счетчика газа; 

- техническое обслуживание электронного корректора; 

- проверка отсутствия утечек в датчике давления; 

- проверка показания датчика температуры; 

- проверка показаний датчика давления; 

- проверка индикатора перепада на фильтрах; 

- проведение планового технического обслуживания шкафа 

телеметрии. 

1 раз в месяц 

12 

Техническое обслуживание вытяжной башни (дымовой трубы) 

- надзор состояния всех строительных конструкций и систем 

вытяжной башни; 

1 раз в месяц 

13 

Проверка работоспособности силовых щитов котельной: 

- проверка работоспособности силовых автоматов; 

- проверка надежности кабельных соединений; 

- контроль тепловых защит; 

- общий осмотр; 

- проверка исправности щитов сигнализации; 

- проверка срабатывания АВР. 

1 раз в месяц 

14 
Обслуживание внутреннего газопровода (внешний осмотр, 

проверка герметичности, устранение утечек). 
1 раз в месяц 

15 Замена неисправных деталей и узлов 
По мере 

необходимости 



16 

Технический осмотр, наблюдение и контроль состояния 

трубопроводов (газопровод, водопровод, паро-конденсаторные 

сети) и их элементов 

- наружный осмотр трубопровода, в том числе: состояния тепловой 

изоляции, фланцевых соединений, основной и вспомогательной 

арматуры, элементов опорно-подвесной системы креплений 

трубопровода (далее ОПС); 

- проверка исправности КИП; 

- осмотр и проверка плотности сальников; 

- проверка плотности трубопроводов и арматуры; 

- проверка отсутствия вибрации трубопроводов; 

- проверка плотности арматуры дренажей и воздушников (они не 

должны иметь пропуска в закрытом положении); 

- проверка состояния предохранительных устройств; 

- проверка отсутствия попадания на трубопроводы воды, масла, 

щелочей, кислот, мазута и пр.; 

- проверка наличия табличек на трубопроводах и арматуре; 

- проверка исправности индикаторов температурных перемещений; 

- проверка состояния площадок обслуживания элементов 

трубопровода, арматуры, предохранительных устройств, КИП; 

- проверка отсутствия защемлений основных и вспомогательных 

трубопроводов. 

Ежемесячно 

 

17 

 

Обслуживание горелок и автоматики регулирования горелок: 

- внешний осмотр; 

- проверка работы (ревизия); 

- чистка заборного устройства воздуха; 

- проверка зазоров запальных электродов горелок, чистка 

запальных электродов при необходимости; 

- очистка горелок, проверка закрепления факельной головки; 

- проверка состояния кабелей в трансформаторе розжига; 

- проверка состояния фильтров горелок. 

1 раз в 3 месяца 

 


